
 

 

DZPZ/333/14/2019 

Olsztyn, dnia 29 stycznia 2019 r. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 180 

10 – 561 Olsztyn 

 

Do wiadomości 

 uczestników postępowania 
      

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 4 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na 

wybór wykonawcy zadania: dostawa i instalacja zasilacza UPS 20 kVA na bloku operacyjnym 

kardiochirurgii, postępowanie DZPZ/333/14/2019 

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie 

publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: Dostawa i instalacja zasilacza UPS 20 kVA na 

bloku operacyjnym kardiochirurgii, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:  

 

Pytanie 1:  

W związku z odpowiedziami z dnia 29-01, proszę o informację czy istnieje możliwość wykorzystania 

istniejącego stojaka bateryjnego? 

 

Rozwiązanie takie zmniejszyłoby koszty po Państwa stronie. Jeśli jest taka możliwość to proszę o 

przesłanie rysunku (z wymiarami) stojaka w celu sprawdzenia możliwości dostosowania go do nowych 

baterii, lub przesłanie informacji jakie baterie (wspomniane 84 sztuki) są zamontowane obecnie. Podane 

wymiary zewnętrzne stojaka nie pozwalają na jednoznaczne dopasowanie nowych baterii.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie można wykorzystać starego stojaka. Zamawiający 

oczekuje zaoferowania nowego stojaka.   
 
UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako 

modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej. 

 

 

 

 

 

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE 

 

   Irena Kierzkowska 
          (Podpis osoby uprawnionej) 

 

 


