DZPZ/333/21/2021
Olsztyn, dnia 19 lutego 2021 r.
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny

ul. Zolnierska 180
10 — 561 Olsztyn

Do wiadomosci
uczestnikow postgpowania

PYTANIA | ODPOWIEDZI

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wyboér

wykonawcy zadania: wykonanie instalacji systemu antywlamaniowego w pomieszczeniach i budynkach

Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w_Olsztynie, postepowanie DZPZ/333/21/2021

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iz w postepowaniu o zamowienie
publiczne w trybie do 130 tys. na realizacje¢ zadania: wykonanie instalacji systemu antywlamaniowego
W pomieszczeniach i budynkach Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w  Olsztynie,
do Zamawiajacego wptynely nastepujace pytanie:

1. Czy Zamawiajacy uzna za wystarczajace spetnienie wymagania odno$nie do§wiadczenia,
jesli Wykonawca w ciggu ostatnich 36 m-cy wykonat system alarmowy w pom. kuchni
szpitalnej ?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze nie uzna za wystarczajace doswiadczenie wykonanie
system alarmowego w pom. kuchni szpitalnej.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiajacego nalezy traktowa¢ jako modyfikacje tresci
Zaproszenia do zlozenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)



